
Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием 

централизованных систем водоснабжения на территории сельского поселения 

Чуровское Шекснинского района 

Водоснабжающая организация: ООО «Чуровское коммунальное хозяйство» 

1. Скважина д.Чуровское 

№ Показатель Результат Величина 

допустимого уровня 

Единицы 

1.  Запах, баллы 0 Не более 2 Балл 

2.  Мутность < 1 Не более 2,6 ЕМФ 

3.  Цветность 1,9±0,5 Не более 20 Ц 

4.  Сухой остаток 379±28 Не более 1000 Мг/дм куб 

5.  Жесткость общая 1,87±0,24 Не более 7,0 Ж 

6.  Хлориды 11,8±1,6 Не более 350 Мг/дм куб 

7.  Водор.показатель 7,42±0,17 В пределах 6-9 Ед.pH 

8.  Окисляемость 0,39±0,07 Не более 5 Мг/дм куб 

9.  Аммиак <0,10 Не более 2,0 Мг/дм куб 

10.  Нитриты <0,003 Не более 3 Мг/дм куб 

11.  Нитраты 16,6±1,7 Не более 45 Мг/дм куб 

12.  Железо общее < 0,05 Не более 0,3 Мг/дм куб 

 

2. Скважина № 3026,  д.Подгорный 

№ Показатель Результат Величина 

допустимого уровня 

Единицы 

1.  Запах, баллы 0 Не более 2 Балл 

2.  Мутность < 1 Не более 2,6 ЕМФ 

3.  Цветность 3,4±0,9 Не более 20 Ц 

4.  Сухой остаток 377±29 Не более 1000 Мг/дм куб 

5.  Жесткость общая 6,6±0,8 Не более 7,0 Ж 

6.  Хлориды <10 Не более 350 Мг/дм куб 

7.  Водор.показатель 7,42±0,17 В пределах 6-9 Ед.pH 

8.  Окисляемость 0,39±0,07 Не более 5 Мг/дм куб 

9.  Аммиак <0,10 Не более 2,0 Мг/дм куб 

10.  Нитриты 0,0031±0,0013 Не более 3 Мг/дм куб 

11.  Нитраты 15,9±1,6 Не более 45 Мг/дм куб 

12.  Железо общее <0,05 Не более 0,3 Мг/дм куб 

 

3. Скважина № 3039,  д.Демсино 

№ Показатель Результат Величина 

допустимого уровня 

Единицы 

1.  Запах, баллы 0 Не более 2 Балл 

2.  Мутность < 1 Не более 2,6 ЕМФ 

3.  Цветность 6±1,5 Не более 20 Ц 

4.  Сухой остаток 350±26 Не более 1000 Мг/дм куб 

5.  Жесткость общая 5,9±0,7 Не более 7,0 Ж 



6.  Хлориды <10 Не более 350 Мг/дм куб 

7.  Водор.показатель 7,57±0,17 В пределах 6-9 Ед.pH 

8.  Окисляемость 0,93±0,16 Не более 5 Мг/дм куб 

9.  Аммиак 0,59±0,10 Не более 2,0 Мг/дм куб 

10.  Нитриты <0,003 Не более 3 Мг/дм куб 

11.  Нитраты <0,10 Не более 45 Мг/дм куб 

12.  Железо общее 0,17±0,03 Не более 0,3 Мг/дм куб 

13.  Нефтепродукты 0,061±0,018 0,1 Мг/дм куб 

 

4. Скважина № 74336,  д.Слизово 

№ Показатель Результат Величина 

допустимого уровня 

Единицы 

1.  Запах, баллы 0 Не более 2 Балл 

2.  Мутность < 1 Не более 2,6 ЕМФ 

3.  Цветность 6±1,5 Не более 20 Ц 

4.  Сухой остаток 349±26 Не более 1000 Мг/дм куб 

5.  Жесткость общая 5,9±0,7 Не более 7,0 Ж 

6.  Хлориды <10 Не более 350 Мг/дм куб 

7.  Водор.показатель 7,62±0,17 В пределах 6-9 Ед.pH 

8.  Окисляемость 0,97±0,16 Не более 5 Мг/дм куб 

9.  Аммиак 0,54±0,09 Не более 2,0 Мг/дм куб 

10.  Нитриты <0,003 Не более 3 Мг/дм куб 

11.  Нитраты <0,10 Не более 45 Мг/дм куб 

12.  Железо общее 0,16±0,03 Не более 0,3 Мг/дм куб 

13.  Нефтепродукты 0,057±0,017 0,1 Мг/дм куб 

 

5. Скважина № 74335,  д.Слизово 

№ Показатель Результат Величина 

допустимого уровня 

Единицы 

1.  Запах, баллы 0 Не более 2 Балл 

2.  Мутность < 1,0 Не более 2,6 ЕМФ 

3.  Цветность 6,2±1,6 Не более 20 Ц 

4.  Сухой остаток 349±26 Не более 1000 Мг/дм куб 

5.  Жесткость общая 5,9±0,7 Не более 7,0 Ж 

6.  Хлориды <10 Не более 350 Мг/дм куб 

7.  Водор.показатель 7,60±0,17 В пределах 6-9 Ед.pH 

8.  Окисляемость 0,93±0,36 Не более 5 Мг/дм куб 

9.  Аммиак 0,55±0,09 Не более 2,0 Мг/дм куб 

10.  Нитриты <0,003 Не более 3 Мг/дм куб 

11.  Нитраты <0,10 Не более 45 Мг/дм куб 

12.  Железо общее 0,097±0,020 Не более 0,3 Мг/дм куб 

13.  Нефтепродукты 0,12±0,03 0,1 Мг/дм куб 

 

 

 



 


