
Результаты лабораторного контроля качества питьевой воды в разводящей 

сети д. Пача сельского поселения  Железнодорожное Шекснинского района 

Водоснабжающая организация: ООО «Шексна-Водоканал» 

Результаты лабораторного контроля качества питьевой  воды на выходе с ОС д. Пача 

№ Показатель Результат Величина 

допустимого уровня 

Единицы 

1.  Запах, баллы 1 хл Не более 2 Балл 

2.  Привкус, баллы 0 Не более 2 Баллы  

3.  Мутность 2,0±0,4 Не более 2,6 ЕМФ 

4.  Цветность 13,4±2,2 Не более 20 ºЦ 

5.  Сухой остаток 179±27 Не более 1000 Мг/дм куб 

6.  Жесткость общая 1,82±0,24 Не более 7,0 Ж 

7.  Щелочность 0,76±0,08   Ммоль/дм куб 

8.  Сульфаты 39±4 Не более 500 Мг/дм куб 

9.  Хлориды 13,9±1,8 Не более 350 Мг/дм куб 

10.  Водор.показатель 6,35±0,17 6-9 Ед.pH 

11.  Окисляемость 4,0±0,3 Не более 5 Мг/дм куб 

12.  Аммоний  0,29±0,05 Не более 2,0 Мг/дм куб 

13.  Нитраты 0,86±0,13 Не более 3 Мг/дм куб 

14.  Нитриты 0,008±0,003 Не более 45 Мг/дм куб 

15.  Железо общее 0,19±0,04 Не более 0,3 Мг/дм куб 

16.  Хлор общий 0,54±0,009 0,8-1,2 Мг/дм куб 

17.  Марганец 0,036±0,007 Не более 0,1 Мг/дм куб 

18.  Алюминий ост. 0,090±0,003 Не более 0,2 Мг/дм куб 

19.  Нефтепродукты 0,008±0,003 0,1 Мг/дм куб 

20.  ОМЧ Число КОЕ  1 Не более 50 В 1 см 

21.  ОКБ, Число КОЕ в 

100 см/куб 

Не обнар. Отсутствие  В 100 см куб 

22.  ТКБ, Число КОЕ в 

100 см/куб 

Не обнар. Отсутствие  В 100 см куб 

23.  Колифаги, Число 

БОЕ 

Не обнар. Отсутствие  В 100 

24.  Споры СРК Число 

спор 

Не обнар. Отсутствие  В 20 

25.  Цисты лямблий Не обнар. Отсутствие   

 

 

Водоразборная колонка, д. Пача, ул. Центральная, около дома № 14  

№ Показатель Результат Величина 

допустимого 

уровня 

Единицы 

1.  Запах при 20ºС 0 Не более 2 Балл 

2.  Привкус  0 Не более 2 Балл 

3.  Мутность 2,0±0,4 Не более 2,6 ЕМФ 

4.  Цветность 13,2±2,2 Не более 20 ºЦ 



5.  Железо общее 0,19±0,04 Не более 0,3 Мг/дм куб 

6.  ОМЧ  1 Не более 50 КОЕ в 1 см куб 

7.  Общее колиформные 

бактерии 

0,0 Отсутствие  КОЕ/100 см куб 

8.  Термотолерантные 

колиформные бактерии  

0,0 Отсутствие  КОЕ/100 см куб 

9.  Колифаги 0 Отсутствие  Число БОЕ в 

100 дм куб 

 


